
Assunto: ESCLARECIMENTO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 18/2023
De Laleska <Laleska@liziluminacao.com.br>

Para:
Contratos Prefeitura Municipal de Fartura/SP <contratos@fartura.sp.gov.br>,
setordelicitacao@fartura.sp.gov.br <setordelicitacao@fartura.sp.gov.br>

Data 12/01/2024 15:50

Boa tarde, 

Referente ao item 14 da planilha - 14 - Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV –
isolação EPR 90°C.
Referente ao edital item 5.3 - Para a extensão de rede deverá ser u�lizado cabo PB de alumínio com seção
de 50 mm², mul�plexado com 4 vias, �po de isolação HEPR, para temperatura normal de operação no
condutor de 90ºC Isolamento de tensão mínima de 0,6/1kV.
Pergunta: Qual dos cabos eu devo considerar? Oque esta no edital ou que esta na planilha, porque ambos
são diferentes.

Tabela de referencia CDHU 190
39.06.074, valor da tabela R$ 114,34

Tabela de referencia CDHU 190
39.21.090, valor da tabela 47,58

Atenciosamente, 

Laleska Martinêz
Departamento de Licitação
Cel.: (11) 96402-2361 / Tel.: (11) 4702-6053
CNPJ.: 18.579.949/0001-53


