
PADRÃO DE ENERGIA

A SER INSTALADO
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PADRÃO COM RAMAL AÉREO

PROJETO 07 - TRAVESSA NAZIRA ROMANO - 2 LUMINÁRIAS DE 100W (ORNAMENTAL)

Responsável técnico: Josemar César Gabriel

Instalação de 2 conjuntos de Iluminação Pública de 100W, para atender a Prefeitura

de Fartura/SP.

folha: 7/8Escala: cotada

     JOSEMAR CÉSAR GABRIEL
Engenheiro Eletricista/Civil

CREA: 5063023901

PREFEITURA MUNICIPAL DE  FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

        Proprietário

OBS.: COTAS EM METROS

POSTE CIRCULAR EXISTENTE

TRANSFORMADOR

REDE BAIXA SUBTERRÂNEA A INSTALAR

LUMINÁRIA DO TIPO PÉTALA (DUPLA) A INSTALAR

NÚMERO DO POSTE ORNAMENTAL À INSTALARO1

REDE BAIXA SUBTERRÂNEA EXISTENTE

Chumbador (5/8" de 250mm de comprimento)

Base de concreto armado

d=60,3mm

d=124mm

JANELA DE INSPEÇÃO

CHAPA DE AÇO ESPESSURA 5MM Tam: 300x300

BARRA METÁLICA COM ROSCA

BLOCO DE CONCRETO 40x40x100cm

P/ SUSTENTAÇÃO POSTE

PARA FIXAÇÃO DO POSTE - Diam 20mm x Compr. 500mm
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